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Zkuebni laboratof ila\a/m

Zkusebni laboratof ¢.1406 akreditovana CIA podle CSN EN ISO/IEC 17025:2018

PROTOKOL O ZKOUSCE &é. 3621/2021
Cislo vzorku: 5084/2021

Objednatel :

Vodovod Moravany, pfispévkova organizace, Moravany ¢.p.73, 696 50 Moravany u Kyjova

Misto a bod odbéru :
Predmét zkousky :
Datum a ¢as odbéru :

Moravany, €.p.301, RD koupelna baterie u umyvadla
pitna voda
19.7.2021 9:40

Zpusob odbéru : prosty vzorek
Postup odbéru : SOP vz 01 (CSN EN IS0 5667-1, 3, 14; CSN ISO 5667-5; CSN EN ISO 19458, TNV 75 7055)
Odbér provedl : Ing. Martina Pokorna - ENVIRO-EKOANALYTIKA
Datum a ¢as prijmu: 19.7.2021 20:00 Datum analyz: 20.7.2021 -23.7.2021
Ukazatel Jednotka Zjisténa | Nejistota =~ Limit | Hodnoceni | Pouzita metoda 1
hodnota | \ \ } \‘
Escherichia coli | KTJM0OmI | 0 ) NMH | | SOP 42A (CSN EN 1SO 1
: 1 - S | . | 9308-1) L
Koliformni bakterie - KTJM00mI | 0 : 0 MH | | SOP 42A (CSNEN ISO 1
= J S | ‘ 9308-1)
Pocty kolonii pii22°C | KTJml | 0 ' | 200 DH | SOP 43 (CSN EN 1SO 6222) | 1
Pocty kolonii pfi 36°C | KTJml | 9 ‘ | 40 DH | | SOP 43 (CSNEN IS0 6222) | 1
Amonné ionty . mgl | <0,050 | 1050 MH | vyhovuje | SOP13A(GSNISO7150-1) 1
Barva | mg/lPt | <2,0 | | 20 MH | vyhovuje SOP 51 (SN EN ISO 7887) | 1
Celkovy organicky uhlik 2 mg/| f 1,16 L 15% 5,0 MH | vyhovuje SOP65 (CSNEN 1484) | 1
Dusicnany 1 mg/| 7 <2,0 j 50 NMH | vyhovuje SOP 14 (CSN ISO 7890-1) 1
Dusitany ‘ mg/I ; <0,05 § 0,50 NMH  vyhovuje | SOP 15 (CSN EN 26 777) 1
Chlor volny . mgh | 003 | 20% 030 MH vyhovuje | SOP 48 (CSN EN ISO | -
;’ i < j 7393-2, firemni literatura |
i | | 1 firmy HACH) :
Chut | i pfijatelna | T | vyhovuje | SOP 49D, E (GSN 757340, |  **
i ; F i | CSN EN 1622)
Konduktivita ‘ mS/m ‘ 101,4 3 5% | 125 MH ‘ vyhovuje | SOP 9 (CSN EN 27 888) 1
Mangan mg/ | 0006 | 10% | 0050 MH vyhovuje | SOP23 (+) L1
Pach | prijatelny | ' vyhovuje SOP 49D, E (CSN 75 7340, x*
| 1 | | CSN EN 1622) 1
pH : : 74 | 02  65-95 MH _ vyhowsje  SOP1(GSNISO10523) | 1
Zakal ZFn) | <0415 IE MH |  vyhovuje | SOP 528 (CSN ENISO 1
L ' ‘ | { 7027-1) J
Zelezo mgl | 0021 | 10% | 020 MH vyhovie | SOP23 (+) B
Teplota ¢ | 158 02 | 8-12 DH | newhovue  SOP47(ESN757342) | =

* zkouska a/nebo postup odbéru neni predmétem akreditace
1 - zkouska provadéna na pracovisti 1, Tfebiéska 1540

** zkouska provadéna mimo prostory laboratore
Limity jsou dané Vyhl. €.252/2004 Sb. pfil. €. 1 v aktualnim znéni.

Vyhovuje/nevyhovuije - vysledky zkousky vyhovuji/nevyhovuji danému limitu. *** u zkousky neni mozné posoudit shodu s limitem.

Rozhodovaci pravidlo dle SD

Uvedena nejistota je rozsifena nejistota U na hladiné pravdépodobnosti 95% pro k=2 a nezahrnuje nejistotu odbéru vzorku. Nejistota vzorkovani na vyzadani.

21.

+SOP 23 CSN 75 7400, CSN EN SO 12 020, TNV 75 7408, CSN ISO 7980, CSN EN I1SO 5961, CSN ISO 8288, CSN EN 1233, CSN 75 7385
Protokol neobsahuje tdaje dodané zakaznikem.
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