HOANALYTIKA

ENVIRO - EKOANALYTIKA, s.r.o.
Zkusebni laborator
Nad Kun$ovcem 1405/2, 594 01 Velké Mezifici
@ tel/fax.: 566 523 444, e-mail: laborator@enviroeko.cz
Zku$ebni laboratof ¢.1406 akreditovana CIA podle CSN EN ISO/IEC 17025:2005

PROTOKOL O ZKOUSCE ¢&. 4385/2018
Cislo vzorku: 6353/2018

1 Objednatel :

Obec Moravany, Moravany 73, 696 50 Moravany

Misto a bod odbéru :

Predmét zkousky :

Moravany, €.p.239, RD p. Drobilik, kuchyné baterie u dfezu
pitna voda

Datum a ¢as odbéru : 492018 12:00
Zpusob odbéru : prosty vzorek
Postup odbéru : SOP - V/02
Odbér proved! : Ing. I8tvankova - Hygienicka laboratof, s.r.o., Hodonin
Datum a ¢€as pfijmu: 4.9.2018 14:20 Datum analyz: 4.9.2018 -10.9.2018
Ukazatel iJednotka Zjisténa | Nejistota =~ Limit | Hodnoceni = Pouzita metoda ‘
| hodnota l \
Escherichia coli  KTJr00mI 0 0 NMH | | SOP 42A (CSN EN ISO 1 1
I o TR AN Mt P
Koliformpi bakterie KTJ/100m! | 0 |0 MH | | SOP 42A (CSN EN ISO 1
4 | ol |esomtzets)
Poéty kolonii pii 22°C KTdmi | 0 1200  DH | SOP43(CSNENISO6222)| 1
 Pocty kolonii pfi 36°C Ktm | 4 | |40  DH| | SOP43(CSNENISO6222)| 1
'Amonné ionty L mgh <0050 | | 050  MH| vyhovuje | SOP13A(CSNISO7150-1) 1
Bava | mgiPt | <20 | |20 MH  vyhowje | SOPS5i(CSNENISOTSE)| 1
DusiCnany | mgh | 851 | £10% |50  NMH| vyhovuje  SOP14(¢SNISO7880-1) | 1
Dusitany _mgi <005 050 NMH whowje | SOP15(CSNENZ6777) L
E CHSK Mn mag/l 0,70 +15% 13,0 MH | vyhovuje | SOP5(CSNENISO8467 | 1
SO S I NS R S ez ]
Chiorvolny | mgn | <002 /030 MH| vyhovuje | SOP-CHA/I LS
Chut prijatelna | | vyhovuje | SOP 49D, E (TNV 75 7340, | 1
i CSNEN1622) _
Konduktivita | mS/m 888  45% | 126 MH| vyhovue | SOP9(CSNEN278ss) 1 |
Mangan _,i_,_,__mgf,l_._ 0,007 | £10% | 0050 MH vyhovuje | SOP23 (+) .
Pach w | prijatelny ; . | vyhovuje | SOP 49D, E (TNV 75 7340, P
B o Gsnewwe)
L S TS | %02 [65-95 MH _ vyhovsje  SOP1(CSNISO10523) | 1
 Zakal L ZFy | <02 5 MH| vyhovue ,,,,},SQEE%@,SNEN 1807027) 1
Zelezo | mgh | 0022 | 10% | 020 MH| wyhowie  SOP23 () 1
Teplota ‘ °C | 19.1 +0.3 | 8-12__DH | nevyhovuie | CSN 757342 "y
* zkouska a/nebo postup odbéru neni pfedmétem akreditace s zkouska provadéna subdodavkouv  AZL €. 1520
1 - zkouska provadéna na pracovisti 1, Trebi¢ska 1540
** zkouska provadéna mimo prostory laboratore
Limity jsou dané Vyhl. €.252/2004 Sb. pfil. €. 1 v aktualnim znéni.
Vyhovuje/nevyhovuje - vysledky zkousky vyhovuji/nevyhovuiji danému limitu. *** u zkousky neni mozné posoudit shodu s limitem.
Nejistota méfeni je v souladu s dokumentem EA - 4/16 a nezahrnuje nejistotu vzorkovani.
+SOP 23 CSN 757400, CSN EN 1SO 12 020, TNV 75 7408, CSN I1SO 7980, CSN EN I1SO 5961, CSN ISO 8288, CSN EN 1233, CSN 757385
Vysledky zkou$ek se tykaji pouze pfedmétu zkousky a nenahrazuji jiné dokumenty.
Bez pisemného souhlasu laboratofe se protokol nesmi reprodukovat jinak nez cely.
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